
U.TA
TRHS. A
23,87

16,52
GROBVORRAT

41,48

GROBVORRAT

26,58

U.076

WAGENABST.R

98,79

AZ 8

U.077

FERTIGVORRAT

326,92

U.116
SCHL./WC

5,37

U.112
SCHL.

6,93

U.F10

GANG

96,80

U.077/1

BÜRO

8,40

AZ 7

U.036/1

LEITSTELLE

16,01

U.130

TECHNIK

111,21

U.129/3

AUFENTH.RD

34,57

WC/DU TD

11,35

TRHS. G

U.128
TECHNIK

98,30

U.128/3

28,11

HAUPTKÜCHE

U.051

KALTE KÜCHE

28,44

U.050

TIEFK.

7,23

U.049

PORTIONIERUNG

72,44

U.053

TOPFSP.

18,04
U.048

UMKLEIDE

20,25

U.054

MEHL

11,97

U.055

GEWÜRZ

11,97

U.059

KONSERVEN

23,87

U.058

KARTONAGEN

66,12

U.047

UMKLEIDE

31,32

U.057

LAGER

30,46

U.F03

GANG

150,13

U.046

UMKL.D

38,11

U.045

UMKL.D/WC/DU

36,85

U.044

UMKL.D/WC/DU

35,39

U.F041

FLUR

37,66

U.043

WC-H

10,20

U.042

WC-D

12,01

U.035

ELT

3,78

U.038

UMKL.D

12,17

U.039

UMKL.H

14,35

U.037

UMKL.D

12,23
U.F36

FLUR

33,34

U.F01

FLUR

139,32

U.126

BETTENZENTR.REIN

95,09

NZ

7,95

U.048/2

KLIMATECH.

8,19

FLUR
AUFZUG 6

U.127

BETTENZENTR.UNREIN

110,03

U.123

MAT.SCHL.

9,41

U.118

7,91

U.120
U.119

WC

U.040

UMKL.H

17,12

U.129/2

AUFENTH.TD

20,65

U.129/4

UMKL.

23,02

U.129/3b

WC

4,37
U.129/3a

TEEK.

5,67

U.F129

FLUR

51,50

SERVER

ELEKTR.-MED.T

ELEKTR.-WST

U.128/1

LAGER

61,41

SERVER

U.131/2

TECHN.-LAGER

93,52

U.048/1
PUTZ
2,63

AZ 3

AZ 4

AZ 2

AZ 1

U.F128/6

U.131/3

WARTUNGS-

67,24
GANG

ENTSORGUNG

U.137

MS

21,50

U.137/1

MS

21,93

TRAFO 1

5,63

TRAFO 2

5,63

TRAFO 3

5,63

TRAFO 4

5,63

U.136

MSS

13,78

U.F134

FLUR

33,03

U.135

BEV/AEV

35,92

U.135/1
SCHL.
2,26

U.133

HEIZUNG

234,88

LICHTHOF

119,68

U.139

HDD-ANLAGE

148,12

U.144

PUTZMASCHINEN

50,23

U.142

PERSONAL

22,75

U.146

OBDUKTION

31,12

U.148

EINSARG.

28,23

U.151

ANGEHÖRIGE
15,69

U.145

WR
11,16

DU WC

U.TL
TRHS. L

22,69

U.143

BÜRO HLS

17,43

U.141

BETTENWERKST.

47,53

U.140

BETTENWERKST.

24,33

U.132

WERKST.-HLS

157,94

U.TF

TRHS. F

26,99
FLUR

U.150

WC

3,03

U.F131

LAGERFLUR

98,93

U.131/4

HAUSW.-

24,35

U.131/3

REINIGUNG-LAGER

66,10

U.131/1

MÖBELLAGER

114,53

LAGER

U.F18

FLUR

106,29

U.202

ARCHIV

283,73

U.201

TEPPICHLAGER

81,71

U.203

P.ARZT-

12,63

ARCHIV

U.138

VORR.

18,28
U.138/1

U.138/2

U.138/3

U.138/4

ELTU.201/1

ARCHIV

16,39

U.149

SCHL.

3,33

U.032

U.033

MED-B

34,28
U.002

BETT.WA

U.007

PERSONAL

21,19

U.006

RS.DU

4,96

U.005

RS.WC

5,11

U.004

WC D

5,58

U.003

WC H

4,58

U.168

SCHÜLER

9,01

U.169

LEHRER

11,21

U.170

TEEK.

4,86

U.171

PU

4,16
U.172

LEHRK.

9,50

WC H

11,75

U.F02
FLUR
80,88

FLUR
30,11

U.128/5

11,28
U.128/4

11,60

EDV

U.F09

145,62

U.129/1

U.128/2

49,93

U.129/5

66,10

U.TG

25,25

U.124

255,40

SCHL.

12,02

3,46

U.121
WC
3,45

SCHL.

176,69

U.F08
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Demontage und Wiedermontage
der Abgehängden Decke
auf OKFFB 2,6m

3x KB E d= 10
OK= -90 UKRD

KB E d= 10
OK= -10 UKRD

KB E d= 10
OK= -10 UKRD

3x KB E d= 10
OK= -10 UKRD

ELT:
KB durch Boden
D=100mm

KB E d= 10
OK= -10 UKRD
KB E d= 10
OK= -10 UKRD

KB E d= 10
OK= -10 UKRD

KB E d=
 10

OK= -1
0 U

KRD

KB E d=
 10

OK= -1
0 U

KRD

-xx

H

WS

HK

30

30 30

T.009
UV

16,23
12,82

0
1,26
4,68
4,68

T.010
FF

11,65
8,19

0
96

2,375
3,45

UF
AUFZÜGE -IV-V-

17,14
17,66

0
0
5,10
3,45

AUFZUG -III-

11,90
8,63

0
0
2,50
3,45

UF
AUFZÜGE -I-II-

12,00
8,84

0
0
3,40
2,60

TREPPE -A-

20,86
23,87

0
1,135
3,39
7,041

Flur T/6
FLUR 

42,35
49,32

0
3,27
17,96
2,60

T.007
TEL. ZENTR.

23,95
31,21

0
1,01
4,56
7,44

T.008
BATTERIE

14,77
12,86

0
1,01
3,00
5,065

T,008/a

9,79
5,89

0
3,03
3,00
2,135

UF
AUFZUG - V -

8,10
4,07

00
2,20
1,85

T.004

13,53
10,62

0
3,53
3,36
3,84 UF

AUFZUG - VI -

8,10
4,07

00
2,20
1,85

T.006
NN

37,68
51,27

0
1,26
15,88
3,36

T.014
TECHNIK

72,54
182,91

0
2,135
28,70
7,23

T.005
DN

33,17
45,13

0
1,26
12,28
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Flur T/1
FLUR

97,91
200,23

0
13,155
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ELT:
KB durch Decke
D=100mm

ELT:
Kernbohrung schräg 
durch Boden
in Installationskanal 
D=100mm

ELT:
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D=10
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3x KB E d= 10
OK= +20 OKFFB

öffen/schließen Abhangdecke
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