
0.101
ROED BÜRO
12,73 m²

0.129
SL HKL
SL FKTD
15,54 m²

0.124
UNR ENDO
16,29 m²

0.121
OA IMED 1
KARDIOLOGE
15,61 m²

0.120
VORB HKL
13,96 m²

0.112
10,183,84

3,84

ELT

0.093
U.LABOR 1
16,62
16,71

0.111

13,22
6,28

0.104
WC-H

15,71
8,90

29,72
29,69

Flur 0/10
FLUR

15,43
15,58

0.127
UNT IMED
Gastro
24,89 m²

0.102
OA IMED 1
12,73

13,72
11,76

0.095
U.LABOR 2

13,72
11,76

0.094
U.LABOR 1

16,25
16,23

0.097
ENTS.

15,83
15,35

0.098
VERS.

0.114

0.103
WC-D

0.128/1
VERS.-LHK LAB.

10,183,84
0.091

0.100
BD LABOR
12,73 m²

0.128
PERS AUF
HKL/FKTD
25,20 m²

0.099
OA IMED 2
12,73 m²

LEITST. ENDO

0.125
ENTS
5,83 m²

0.122
UNT IMED
Koloskopie
30,76 m²

0.126
VERS
5,83 m²

0.123
SCHLEUSE
9,91 m²

10,67
0.092

0.089
LABOR
27,63 m²

0.070
CA PAED
15,99 m²

0.078
UNT IMED
17,60 m²

0.084
OA
15,87 m²

0.083
OA
15,87 m²

0.074
CA GYN
21,39 m²

0.073
UNT GYN
15,87 m²

0.086
CA IMED 2
21,39 m²

0.085
OA
15,87 m²

0.082
OA 
15,99 m²

0.077
CA IMED 1
23,72 m²

Flur 0/7

48,80
52,69

FLUR

RP07

ELT

best. HZK

OA
0.109
15,75 m

OA
0.110
15,55 m

OA
0.106
15,97 m

2 OÄ
0.108
27,09 m

LAGER
0.090
7,58 m 2 OÄ

0.107
20,93 m

WARTEN
0.112-1
22,15 m

WARTEN
0.112
14,43 m

SEKR IMED2
0.087
14,39 m

SEKR IMED
0.076
15,75 m

SEKR GYN
0.075
14,35 m

KM-SONO
0.111
15,79 m

FLUR
0.113.1
11,07 m

FLUR
0/4-1
179,25 m

OA
0.072
15,66 m

FLUR
0/8-3
25,50 m

RUHE-ENDO
0.113
29,04 m

FLUR
0/9
78,65 mCA NEURO

0.081
20,81 m

SEKR
0.071
15,66 m

OA
0.080
13,52 m

SEKR
0.079
17,24 m

WC BES.

WC BES.
10,18

ENTN.
5,65

WC

IMED 1

GYN

LAR
D

 LABO
R

D
IAG

N
O

STIK

ARZTDIENST

ANGIO / ENDO

LABOR
IMED 2

85,98
175,6

ALLG. LABOR

LabordiagnostikBestand

595 2

255255

2 6.845

325 75

Querrollo
80 x 43,4

Querrollo
80 x 43,4

Querrollo
80 x 43,4

Querrollo
80 x 43,4

Querrollo
80 x 43,4

Querrollo
80 x 43,4

Querrollo
80 x 43,4

Querrollo
80 x 43,4

kein ständiger Arbeitsplatz

UK ST = +2,15
OK BR = +0,905

UK ST = +2,15
OK BR = +0,905

UK ST = +2,15
OK BR = +0,905

UK ST = +2,15
OK BR = +0,905

UK ST = +2,15
OK BR = +0,905

UK ST = +2,15
OK BR = +0,905

UK ST = +2,15
OK BR = +0,905

HK 585/600/65

H
K 1215/500/105

H
K 1170/500/105

H
K 1170/500/105

H
K 1035/500/105

H
K 1215/500/105

H
K 495/600/65

HK 1080/1800/105

H
K 1170/500/105

HK 585/900/65

HK 585/900/65

HK 1170/500/105 HK 1170/500/105 HK 1170/500/105

H
K 1170/500/105

HK 585/900/65

H
K 1395/500/105

HK 1395/500/105

HK 500/1200/65

HK 500/1200/65

H
K 500/900/65

HK 500/600/65

H
K 630/1800/65

H
K 540/1800/65

H
K 945/1800/65

HK 495/1800/65

H
K 630/1800/65

HK 1530/500/105

Lauf 1: 15 STG
17,78/28,00

Lauf 2: 12 STG
17,78/28,00

Lauf 3: 12 STG
17,50/28,00

Lauf 1: 15 STG
17,78/28,00

Lauf 2: 12 STG
17,78/28,00

Lauf 3:12 STG
17,50/28,00

H
K 1125/500/105

HK 1125/500/105

H
K 495/600/65

H
K 855/1800/105

HK 495/1200/65

HK 450/1100/65

HK 450/1800/105

HK 585/900/65

H
K 540/1800/65

H
K 540/1800/65

HK 955/1800/65

H
K 855/1800/105

HK 540/1800/65

H
K 495/1800/65

Lasthaken bis 30kN

Lasthaken bis 30kN

Lasthaken bis 70 kN

H
K 630/1200/65

H
K 990/1800/65

HK 1530/500/105

1.BA / Bauphase C
1.BA / Bauphase C

1.BA / Bauphase B
1.BA / Bauphase B

1.BA / Bauphase C

25/50
25/50

40/40

40/40

40/40

40/40

40/40

40/40
40/40

40/40

40/40

40/40

40/40

40/40

40/40

40/40

40/40

40/40

40/40
40/40

40/40
40/40

40/40

40/40

40/40

40/40

40/40

40/40

40/40

40/40

40/40
40/40

40/40
40/40

40/40

G
itterrost

Gitterrost

40/40

Lauf 3: 6 STG
17,50/28,00

Lauf 2: 13 STG
17,78/28,00

40/40

40/40

40/40
40/40

Kanten gefast, 10mm,
gespachtelt und gestrichen

40/40

40/40

1,20

40/40

40/40
TP + 3. GK-Lage

VK BP 1.OG VK BP 1.OGVK BP 1.OG

395

Gitterrost

W
S  65/10/40 (b/t/h)

OK= +1,75m

Kiesfläche unter Auskragung

TB VS an Grundstein
anarbeiten

Bodenaussparung
lxbxh = 3,50x2,875x0,10m
OK = -0,20

Bodenaussparung
lxbxh = 3,25x2,35x0,03m
OK = -0,13

UK ST = +2,15
OK BR = +0,905

UK ST = +2,15
OK BR = +0,905

40/40
40/40

Übergeordnet zum
 Planm

aß ist
sich nach der Fassadenachse zu richten!

Verglasung

Einbringschacht

Rohrpostannahme
Rohrpostversand

Stütze im Bestand

keine AHD

D-004
D-003

D-004

Notfallanalytik

D-260/D-261

R' w ≥ 37 dB

R' w ≥ 37 dB

R' w ≥ 37 dB

R' w ≥ 47 dB

R' w ≥ 47 dB

R' w ≥ 47 dB

R' w ≥ 47 dB

R' w ≥ 47 dB

R' w ≥ 47 dB

R' w ≥ 47 dB

R' w ≥ 42 dB

R' w ≥ 42 dB

R' w ≥ 42 dB R' w ≥ 42 dB

R' w ≥ 42 dB

R' w ≥ 42 dB

R' w ≥ 37 dB

R' w ≥ 37 dB R' w ≥ 37 dB

R' w ≥ 37 dB

R' w ≥ 37 dB

R' w ≥ 37 dB

R' w ≥ 37 dB

R' w ≥ 37 dB

R' w ≥ 37 dB

R' w ≥ 37 dB

R' w ≥ 37 dB

R' w ≥ 37 dB

R' w ≥ 37 dB

R' w ≥ 37 dB

R' w ≥ 37 dB

R' w ≥ 37 dB

R' w ≥ 37 dB

R' w ≥ 37 dB

R' w ≥ 37 dB

R' w ≥ 37 dB

R' w ≥ 37 dB

R' w ≥ 37 dB

R' w ≥ 37 dBR' w ≥ 37 dBR' w ≥ 37 dBR' w ≥ 37 dB

R' w ≥ 37 dB

R' w ≥ 37 dB

R' w ≥ 37 dB

R' w ≥ 37 dB

R' w ≥ 42 dB

R' w ≥ 37 dB
R' w ≥ 37 dB

R' w ≥ 47 dB

R' w ≥ 47 dB

R' w ≥ 37 dB

R' w ≥ 37 dB

R' w ≥ 37 dB

R' w ≥ 42 dB

R' w ≥ 42 dB
R' w ≥ 42 dB

R' w ≥ 42 dB

R' w ≥ 42 dB

R' w ≥ 42 dB

R' w ≥ 42 dB

R' w ≥ 42 dB

R' w ≥ 42 dB

R' w ≥ 42 dB
R' w ≥ 42 dB

R' w ≥ 42 dB
R' w ≥ 42 dB

R' w ≥ 42 dB

R' w ≥ 42 dB

R' w ≥ 42 dB

R' w ≥ 42 dB

R' w ≥ 42 dB

R' w ≥ 42 dB

R' w ≥ 42 dB

R' w ≥ 42 dB R' w ≥ 42 dB

R' w ≥ 42 dB

R' w ≥ 42 dB

R' w ≥ 37 dB

R' w ≥ 47 dB

D-260/D-261

UA

UA

UA

UA

UA

UA

UA

UA

UA

UA

UA

UA

UA

UA

UA

UA

UA

UA

UA

UA

UA

UA

UA

UA

UA UA

UA UA

UA UA

UA UA

UA UAUA UA

UA

UA

UA

UA

UA

UA

UA

UA

UA

UA

UA

UA

UA UA

UA UA

UA

UA

UA UAUA UAUA UAUA UAUA UAUA UAUA UAUA UA

UA UA

UA UA UA UA

UA UAUA UA

UA

UA

UA

UA

UA

UA

UA

UA

UA

UA

UA

UA

UA

UA

UA UA

UA

UA

UA

UA

UA

UA

UA

UA

UA

UA

UA UA

UA UA

UA UA

UA UA

UA
UA

UA
UA

UA
UA

UA
UA

UA
UA

UA UAUA UA

R' w ≥ 37 dB

UA
UA

UA
UA

UA UA

UA
UA

UA
UA

UA
UA

UA
UA

UA
UA

UA UA

UA UA

UA UAUA UA

UA UAUA UA

UA UA UA UA UA UA

UA

UA

UA

UA

UA

UA

UA

UA

UA

UA

R' w ≥ 37 dB

R' w ≥ 42 dB

R' w ≥ 42 dB

R' w ≥ 42 dB

QR QR R' w ≥ 42 dB

QR

UA UA

R' w ≥ 42 dB

R' w ≥ 47 dB

UA UA UA UA

n.A. ELT

UA

UA

R' w ≥ 42 dB

R' w ≥ 37 dB

R' w ≥ 37 dB

R' w ≥ 37 dB

R' w ≥ 37 dB

R' w ≥ 37 dB

R' w ≥ 37 dB

R' w ≥ 37 dB

R' w ≥ 47 dB

R' w ≥ 37 dB

R' w ≥ 37 dB

R' w ≥ 37 dB

R' w ≥ 37 dB

R' w ≥ 37 dB

R' w ≥ 37 dB

D-420

D-418

D-417 D-419
D-419

D-417

D-418

UA UA

UA

UA

D-288

D-280 - D-282

D-204

D-256

D-256

D-264

D-264

D-255

D-257

D-257

D-433

Einbringschacht
Gitterrost

D-482

D-482

UA UA

R' w ≥ 42 dB

D-050
D-050

D-051
D-051

D-052
D-052

D-018

UA

UA

UA

UA

D-307

D-307

D-307

D-308

D-527

D-508

D-507

D-507

D-509

D-537

D-526

D-527

D-538

D-502

D-502

D-539

D-502

UA UA

D-255

D-500

D-500

D-500

D-421
D-308

325 75

R' w ≥ 47 dB

R' w ≥ 47 dB

D-257

R' w ≥ 37 dB

R' w ≥ 37 dB

R' w ≥ 42 dB

R' w ≥ 42 dB

R' w ≥ 37 dB

UA

UA

R' w ≥ 37 dB

KS-MW, 17,5cm

KS-MW
, 17,5cm

KS-MW
, 17,5cm

KS-MW, 17,5cm

KS-MW, 17,5cm

verputzt
verputzt

verputzt

verputzt

verputzt

verputzt

verputztverputztverputztverputztverputzt

verputzt

TP

VS 15

VS 7,5

VS 7,5

VS 7,5 VS 7,5

TP 2,5
TP 2,5

TP 2,5

TP 2,5

TP 2,5
TP 2,5

TP 2,5
TP 2,5

VS 17,5

TP 2,5

TP 2,5

VS 7,5

VS 10

TP 2,5
TP 2,5

TP 2,5

VS 15

VS 7,5 VS 7,5

TP 2,5

TB-Anschluss an Bestand herstellen

TP 2,5

TP 2,5

TP 2,5

VS 25

Schachtwand

Schachtwand

VS 7,5

HZK-Nische
bxhxt = 124,5x215x12,5

HZK-Nische
bxhxt = 84x215x12,5

HZK-Nische
bxhxt = 84x215x12,5

HZK-Nische
bxhxt = 75x215x12,5

VS 7,5

HZK-Nische bis UK Fensterbank
bxhxt = 169,5x91x15

HZK-Nische bis UK Fensterbank
bxhxt = 151,5x91x15

HZK-Nische bis UK Fensterbank
bxhxt = 133,5x91x15

HZK-Nische bis UK Fensterbank
bxhxt = 147x91x15

HZK-Nische bis UK Fensterbank
bxhxt = 147x91x15

VS 17,5
HZK-Nische bis UK Fensterbank
bxhxt = 147x91x15

HZK-Nische bis UK Fensterbank
bxhxt = 147x91x15

HZK-Nische bis UK Fensterbank
bxhxt = 151,5x91x15

HZK-Nische bis UK Fensterbank
bxhxt = 142,5x91x15

HZK-Nische
bxhxt = 84x215x12,5

HZK-Nische
bxhxt = 125,5x215x12,5

HZK-Nische
bxhxt = 125,5x215x12,5

HZK-Nische
bxhxt = 79,5x215x12,5

HZK-Nische
bxhxt = 84x215x12,5

TP 2,5 / WS +1,00m

TP 2,5 / W
S +1,00m

VS 17,5 VS 17,5 VS 17,5

TP 2,5

VS 7,5

VS 7,5
VS 7,5

VS 25
VS 25

VS 7,5

VS 28 mit Nische WH

VS 28 mit Nische WH

VS 17,5

VS 7,5

HZK-Nische bis UK Fensterbank
bxhxt = 142,5x91x15

VS 17,5

Schachtwand

VS 20
TP 2,5/WS

KS-MW
 F90

d = 11,5cm

KS-MW
 F90

d = 11,5cm

TP 2,5

VS 15

TP 2,5

Deckenschott einseitig beplankt auf reiner Seite

UA UA

UA UA

R' w ≥ 42 dB

R' w ≥ 42 dB

R' w ≥ 42 dB

kein ständiger Arbeitsplatz

Feuerlöscher-Nische 
UK=+0,18/OK=+0,90
bxhxt = 32x72x23

TP 2,5

Feuerlöscher-Nische 
UK=+0,18/OK=+0,90
bxhxt = 62x72x23

Feuerlöscher-Nische 
UK=+0,18/OK=+0,90
bxhxt = 32x72x23

Feuerlöscher-Nische 
UK=+0,18/OK=+0,90
bxhxt = 32x72x23

Traverse für 
Feuerlöscheraufhängung
UK=+0,20/OK=+0,90

Traverse für 
Feuerlöscheraufhängung
UK=+0,20/OK=+0,90

Traverse für 
Feuerlöscheraufhängung
UK=+0,20/OK=+0,90

Traverse für 
Feuerlöscheraufhängung
UK=+0,20/OK=+0,90

394,76

St

393,15

396,54

396,65

397,71

396,44

396,46

395,70

396,36

395,98

395,76

396,54

397,73

397,74

397,48

397,65

397,47

397,74

397,75

397,21

397,77

397,48

397,63

397,70

397,50
397,67

397,53

397,22

396,98

396,77

396,93

397,35
396,95

397,67

393,20

396,72

393,17

395,55

395,80

396,77

395,16

397,82

395,63

396,86

396,99

396,71

397,09

397,17

394,33

393,63

397,17

396,21

Dienstwohnungen Personal

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

H

s.a.
s.a.

p.a.

s.a.

s.a.

p.a.

397.365

394.354

394.870

394.900

393.800

393.180

393.600

394.480

394.869

395.082

395.082

395.300

395.850

395.599 395.944

394.970

396.170395.870

396.090

396.900

396.390

396.635

396.780 397.240

396.830 396.940 397.000
397.400

397.580 397.890

397.910

397.890

397.870

397.680

397.743

397.700

397.678

397.560

397.527

397.515

397.533

397.600

397.535
397.710 397.710

397.390
397.350

397.200

397.515 397.510

397.365397.365397.215

397.400

397.530
397.530

397.600

397.390397.350

395.000

p.a.

p.a.

p.a.
396.580

396.676

GOK neu = +396,70

OKFFB = +398,00

GOK neu = +397,90 GOK neu = +396,86

GOK neu = +397,98 GOK neu = +397,98 GOK neu = +397,98

GOK neu = +397,98

GOK neu = +397,55

GOK neu = +397,98

GOK neu = +397,86

GOK neu = +397,98

Pflasterfläche
ergänzen

Zugang West
Innenhof

Schrankenanlage

Zugang Ost

Rampenanlage und
Zugang Nord

Zaunanlage
Wohnheim

Trilux Fidesca-PM 412/1548 
LED12400-940 ETDD

Trilux Fidesca-PM 412/1248 
LED10300-940 ETDD

Trilux Fidesca-PM 412/1248 
LED10300-940 ETDD

Trilux Fidesca-PM 412/1548 
LED12400-940 ETDD

Trilux Fidesca-PM 412/1548 
LED12400-940 ETDD

Trilux Fidesca-PM 412/1248 
LED10300-940 ETDD

Trilux Fidesca-PM 412/1248 
LED10300-940 ETDD

Trilux Fidesca-PM 412/1548 
LED12400-940 ETDD

AEROSOLENTNAHME

DEHS-TEST-OUTPUT

UMGEBUNGSDRUCK

AMBIENT PRESSURE

AEROSOLAUFGABE

DEHS-TEST-INPUT

FI-DIFFERENZDRUCK

FI-PRESSURE DROP

AEROSOLENTNAHME

DEHS-TEST-OUTPUT

UMGEBUNGSDRUCK

AMBIENT PRESSURE

AEROSOLAUFGABE

DEHS-TEST-INPUT

FI-DIFFERENZDRUCK

FI-PRESSURE DROP

UMK

S
A
A

M

H

D-xxx


